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werden. 
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4.2 Listenreiter

Art der Listenreiter

Zustände der Listenreiter

איור 4
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6.1 Zimmerfunktionen

                
         

6.1.1 Pfl egegruppen zuweisen
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A

6.1

6.1.1
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6.1.2 Bettenaufwertung  

     

4 
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2 
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2
A
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Für z.B. schwerkranke oder frischoperierte Patienten kann die Rufpriorität nach oben gesetzt 
werden.
Mit dieser Funktion kann in dem ausgewählten Zimmer die Bettenaufwertung für das jeweili-
ge Patientenbett aktiviert bzw. deaktiviert werden. 

Tippen Sie nach dem Öffnen der Zimmerübersicht (Abb.24a) auf  das Symbol       , das Menü 
Bettenaufwertung wird geöffnet (Abb.24b).

Tippen Sie auf  die jeweilige Bettposition in der Auswahlliste, es wechselt der Status (Abb.24b).

             

eöffnet (Abb.24b).

2
A

24a איור

lige Bettposition in der Auswahlliste  es w

     

uswahlliste,,, es w

2
A

24b איור

6.1.2
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ber die Rufabfrage

 25a איור

 25b איור

 

  

A

7.1

7.  קשר שמע
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7.2 Aktiver Sprachaufbau über die Zimmerliste

        

 

איור 26

    
איור 27

A
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7.2.1 Anruf eines Zimmers (Kommunikationsterminal)

 

  

         

 

28a איור

A

A

28b איור

7.2.1
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7.2.2 Anruf eines Bettenterminals (Patiententerminals)

            

 

A
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2
A
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Tippen Sie im Funktionsbereich auf  das Symbol       , die Zusammenschaltungsliste wird 
geöffnet.
Ist noch keine Zusammenschaltung der eigenen Station mit einer anderen Station aktiv, so 
wird eine Liste von möglichen Stationen angeboten mit denen sie sich zusammenschalten 
können (Abb.30). Durch Antippen der gewünschten Station im Listeneintrag, wird die Stati-
onszusammenschaltung aktiv.

           

איור 31        

v.

E

D

C

B

A  

איור 30

    

8.1.1

8.1

8.  תפקידים
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D 

C 

A 

איור 32

8.1.2
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D 

A 

33a איור
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C 
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33b איור

E 

D 

A 
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איור 34
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8.2



ST-TOUCH V2.0-SW4.3 - הלעפה תוארוה 39

 מסוף צוות ST-TOUCH - תפקידים

K-HB-023HE

           

iviert:

• 
• 

Status: Zentralisierung aktiv

35a איור

35b איור

      
35c איור

8.2.2
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8.3 Durchsagen

  
                

איור 36
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006641237788

37a איור

006641237788

37b איור
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223

38a איור

223

38b איור
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P06   99.90MHz

P05   94.70MHz

P04   92.00MHz

P03   89.90MHz

P02   88.60MHz

P01   87.80MHz

39a איור

P06   99.90MHz

P05   94.70MHz

P04   92.00MHz

P03   89.90MHz

39b איור
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איור 40

9.1
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איור 41
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איור 43
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44a איור

    

44b איור
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45a איור

180°

45b איור

10.  מיקום המכשור

12.  הפעלה ותחזוקה
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er Betrieb der Lichtrufanlage VISOCALL IP. unterliegt dem Artikel 9 der Norm DIN VDE0348 Teil 1. Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, dass in diesem Artikel unter anderne in Notizen: - ST-TOUCH מסוף צוות
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